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Rys. 2

SPECJALNOŚĆ

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ, INSTALACJI C.O. WRAZ Z
ADAPTACJĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY

9 V 2020 r.

Adres:

GMINA CELESTYNÓW
UL. REGUCKA 5

05-430 CELESTYNÓW

INSTALACJA GAZOWA. RZUT PIWNIC. 1:100

Inwestor:

Celestynów, dz. nr ew. 516/2, obrĘb 1,  gm. Celestynów
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