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Rozlacznik izolacyjny
DC zintegrowany
z falownikiem

Ffalownik fotowoltaiczny 20 kW
Huawei SUN2000-20KTL
Zlokalizowany w budynku hali
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19

Zigcza typ MC4
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77 x moduf fotowoltaiczny
BrukBet Solar BEM260
0 mocy 260 Wp

Ziacza typ MC4

Zlokalizowane na dachu budynku
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PROJEKT

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 20 kWp

INWESTOR

ZESPOL SZKOL CELESTYNOW
ADRES Swietego Kazimierza,05-430 Celestynow
TYTUL RYSUNKU

Schemat elektryczny
SKALA WYKONAL PROJEKTOWAL
K. Adamczyk K. Adamczyk
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